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ООО «Микосфера» 

www.mycosphera.ru 
(812) 954-88-97,  е-mail: info@mold-expert.ru 
ИНН 7814559993, КПП 781401001, ОГРН 1137847024886 

Сертификат соответствия 64.RU.51470  в системе добровольной 

сертификации экспертных организаций РОСС RU.31594.04ПАН0 Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии 

 
 

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №3915-24/4-1 ОТ 22.07.2024 г. 
 

Проведение исследования поручено: специалисту-микологу Богомоловой Евгении 

Валентиновне, кандидату биологических наук, сертифицированному эксперту в системе 

добровольной сертификации негосударственных экспертных организаций и экспертов, 

сертификат соответствия № 0268-21 по экспертной специальности 12.1 «Исследование 

объектов растительного происхождения», срок действия 21.08.2021-20.08.2024. Стаж 

профессиональной деятельности 27 лет.  

Наименование проб, 

описание: 

Объект тестирования – образцы Теплоизоляционный материал 

ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» (экструзионный пенополистирол): ПЕНОПЛЭКС 

ОСНОВА, в количестве 5 штук. Дата начала исследования 21.06.2024, 

дата окончания исследования 22.07.2024. 

 

Заказчик:  Общество с ограниченной ответственностью «ПЕНОПЛЭКС СПб» 

 

Цель исследования: Тестирование предоставленных заказчиком образцов стройматериала 

на биостойкость к поражению микроскопическими (плесневыми) 

грибами по ГОСТ 9.049-91 (Единая система защиты от коррозии и 

старения. МАТЕРИАЛЫ ПОЛИМЕРНЫЕ И ИХ КОМПОНЕНТЫ. Методы 

лабораторных испытаний на стойкость к воздействию плесневых 

грибов). 

 

 

Методика исследования: 

Микологическое лабораторное исследование проводили на предоставленных заказчиком 

образцах материала по ГОСТ 9.049-91 по методу № 1 (срок тестирования – 28 суток). По методу 

1 материал заражают спорами плесневых грибов в воде без добавления питательных веществ 

и выдерживают в условиях, оптимальных для их развития. Плесневые грибы могут расти 

только на питательных веществах, содержащихся в материале. Инкубировали при температуре 

22-25 °С. 
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Оценка плесневого обрастания проводилась в баллах согласно таблице: 

Т а б л и ц а  1 

Балл Характеристика балла 

0 Под микроскопом прорастания спор и конидий не обнаружено 

1 Под микроскопом видны проросшие споры и незначительно развитый мицелий 

2 Под микроскопом виден развитый мицелий, возможно спороношение 

3 
Невооруженным глазом мицелий и (или) спороношение едва видны, но отчетливо 

видны под микроскопом 

4 
Невооруженным глазом отчетливо видно развитие грибов, покрывающих менее 

25 % испытуемой поверхности 

5 
Невооруженным глазом отчетливо видно развитие грибов, покрывающих более 

25 % испытуемой поверхности 

 

 

Т а б л и ц а  2 

Оценка грибостойкости материала по степени развития плесневых грибов 

(по ГОСТ 9.049-91) 
 

Степень развития плесневых грибов 
Метод 

ГОСТ 9.049 ИСО 846 
Оценка материала 

0   Материал не является питательней средой 

(нейтрален или фунгистатичен) 

1, 2 - Материал содержит питательные вещества, которые 

обеспечивают незначительное развитие грибов 

1 

3, 4, 5   Материал содержит достаточное количество 

питательных веществ благоприятствующих развитию 

грибов 

0 0 Материал не является питательной средой для 

грибов и грибоустойчив при наличии минеральных 

загрязнений 

1, 2, 3 1 Материал содержит питательные вещества или 

загрязнен в такой степени, что это способствует лишь 

незначительному развитию грибов 

2 

4, 5 2, 3 Материал не обладает сопротивлением к поражению 

плесневыми грибами и содержит питательные 

вещества, способствующие развитию грибов при 

наличии минеральных загрязнений 

0 0 Сильный фунгистатический эффект 

0 0 

(образец + зона ингибирования, мм) 

Сильное влияние фунгицидного эффекта из-за 

диффундирования вещества в питательную среду 

1 1 Слабая фунгицидность 

3 

2-5 2-5 Фунгицидный эффект отсутствует 
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Поверхность образца под микроскопом. Увеличение 30х. 

 

Образцы через 28 сут после начала опыта. Метод 1 (суспензия на воде). Зарастание 

поверхности образцов отсутствует, видны следы инокулята. 0 баллов по шкале оценки  

ГОСТ 9.049-91.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

О б р а б о т к а  р е з у л ь т а т о в  

По результатам внешнего осмотра сделано заключение о грибостойкости материала: 

 

 

По методу 1 (на воде) 

 

Наименование 

материала 

Балл Степень грибостойкости Изменения внешнего вида 

материала после удаления 

грибов 

ПЕНОПЛЭКС ОСНОВА 0 Материал не является 

питательней средой (нейтрален 

или фунгистатичен) 

Без изменений 

 

 

 

 

 

Заключение: предоставленный для тестирования материал – Теплоизоляционный материал 

ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» (экструзионный пенополистирол): ПЕНОПЛЭКС ОСНОВА – не является 

питательной средой (нейтрален или фунгистатичен) в условиях отсутствия минеральных и 

органических загрязнений. 

 

Эксперт:  

 

                                                                     к.б.н. Богомолова Е.В. 
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